


茂名市人民医院在用24台电梯维修保养服务需求
注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足需求文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。
一、维修保养电梯规格型号等资料：
	序号
	梯号
	名称
	品牌/规格型号
	层/站/门自动扶梯：提升高度/角度
	载重（kg)
	开始使用时间
	运行地点
	备注

	1
	1#
	医梯
	日本三菱/NexWay
	23/23/23
	1600
	2008年
	1号楼
	

	2
	2#
	医梯
	日本三菱/NexWay
	23/23/23
	1600
	2008年
	1号楼
	

	3
	3#
	医梯
	日本三菱/NexWay
	23/23/23
	1600
	2008年
	1号楼
	

	4
	4#
	医梯
	日本三菱/NexWay
	23/23/23
	1600
	2008年
	1号楼
	

	5
	5#
	客梯
	日本三菱/NexWay-S
	25/25/25
	1000
	2008年
	1号楼
	

	6
	6#
	客梯
	日本三菱/NexWay-S
	25/25/25
	1000
	2008年
	1号楼
	

	7
	3#
	客梯
	广州日/GVF-1000-CO90
	11/11/11
	1000
	2002年
	2号楼
	

	8
	1#
	医梯
	上海三菱/LEHY-ⅡB
	9/9/9
	1600
	2012年
	6号楼
	

	9
	2#
	医梯
	上海三菱/LEHY-ⅡB
	9/9/9
	1600
	2012年
	6号楼
	

	10
	3#
	医梯
	上海三菱/LEHY-ⅡB
	8/8/8
	1600
	2012年
	6号楼
	

	11
	1#
	客梯
	广州日GVF-B1000-CO60
	6/6/6
	1000
	2002年
	9号楼
	

	12
	1#
	客梯
	日立（中国）自动扶梯/1200EX-EN
	4米/35度
	
	2008年
	1号楼
	

	13
	2#
	客梯
	日立（中国）自动扶梯/1200EX-EN
	4米/35度
	
	2008年
	1号楼
	

	14
	3#
	客梯
	日立（中国）自动扶梯/1200EX-EN
	4米/35度
	
	2008年
	1号楼
	

	15
	4#
	客梯
	日立（中国）自动扶梯/1200EX-EN
	4米/35度
	
	2008年
	1号楼
	

	16
	5#
	客梯
	日立（中国）自动扶梯/1200EX-EN
	4米/35度
	
	2008年
	1号楼
	

	17
	6#
	客梯
	日立（中国）自动扶梯/1200EX-EN
	4米/35度
	
	2008年
	1号楼
	

	18
	1#
	医梯
	上海三菱LEHY-B
	12/12/12
	1600
	2008年
	2号楼
	

	19
	2#
	医梯
	上海三菱LEHY-B
	11/11/11
	1600
	2008年
	2号楼
	

	20
	4#
	医梯
	广州广日MAX-B1600-2S1.5
	12/12/12
	1600
	2013年
	2号楼
	

	21
	1#
	客梯
	广州广日MAX1000-CO1.5
	8/8/8
	1000
	2013年
	7号楼
	

	22
	
	客梯
	菱王客梯/LTK1000/1.0-VF
	4/4/4
	1000
	2014年
	7号楼2号梯
	

	23
	
	货梯
	上海三菱/HOPE
	25/25/25
	1600
	2007年
	1号楼7号梯
	

	24
	
	客梯
	日立（中国）电梯/HGP-825-CO90
	11/9/9
	1000
	2010年
	新福三路
	





二、服务年限：1年
三、服务需求：
1.半包维修保养服务，即300元以下含300元配件费用由成交供应商支出，300元以上配件由采购人支出。
2.采购人属特殊场所，当电梯发生故障困人时，成交供应商接到电话必须在20分钟内赶到现场处理。在服务期内接到采购人故障通知时随叫随到，全天候电话响应，全天候服务电话：提供报修电话，以及维修服务网点、维修人员联系方式。在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时×365天）
3.按照广东省特种设备电梯安全管理条例的要求，成交供应商维保人员每月需定期对维保电梯进行常规检查和例行保养或其他急修作业，并有记录。提供详细的保养清单（设备安全检查，性能检查），并对设备的潜在故障加以排除，为设备的安全可靠运行，提供建议。
4.电梯年检周期，维修保养公司协助报检工作。
5.协助每年电梯应急救援演练工作。
6.提倡特种设备制造单位响应所制造特种设备的日常维护保养活动。
7.维修保养期间，成交供应商发现维保电梯零部件磨损严重或损坏，应立即更换或书面通知采购方及时更换。
8.备件应为原厂正品零部件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
9.服务期内，成交供应商在维修更换配件时引发新故障时，由成交供应商自行解决故障及配件，全部费用由成交供应商支付，并且服务期内所更换的配件在出服务后归医院所有。
10.设备故障排除后，性能指标与该电梯的生产厂家提供性能指标相符，所更换的配件必须为全新配件且证件齐全，与机器匹配，确保设备达到法定部门检测要求。
11.响应供应商要承诺在服务期内，如遇到无能为力解决机器故障、未履行维修义务或履行义务未符合要求的，采购人有权聘请第三方（含生产厂家）维修解决，维修费等费用，均由响应供应商承担。
12.付款方式：先服务，后付款的方式。采购人在收到响应供应商有效发票及维修服务书之日起 30 个工作日内将当期款项以电汇或支票方式付至响应供应商指定账号。按半年结算一次。
★13.其他：
[bookmark: _GoBack]（1）采购人所要求的维保设备出现因更新而停用的状况时，双方签订的合同自动终止，维保费用依照此公式支付：（维保费单价/12）×已实施维保月份，不满一个月的不计入已实施维保月份。采购人不承担因终止合同而造成的赔偿和责任。
（2）维修保养服务时，场地清洁工作由成交供应商负责。
（3）成交供应商在提供服务期间因遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。
（4）成交供应商在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况造价赔偿。




