
低压配电箱系统一次接线图
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技术要求：

1.低压配电柜为户内挂墙式安装设备，箱体防水防尘，防护等级不低于IP34。

2.箱内主母线采用铜排，箱底部配置PE保护线，并满足下进线、上出线要求。

3.低压进线断路器，配置分励脱扣,取消失压脱扣装置。

4.箱体采用304不锈钢外壳，箱体尺寸：800*650*200。

5.箱体外壳均需可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。
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茂名市人民新福门诊楼透析室及核医学科核素病房电缆敷设工程施工图
深圳晟能电力工程设计有限公司SSNP
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